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Plats och tid: 
 

Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2024-10-23, kl. 13:30-15:21.  
Ajournering 14:45-15:00.  
 

Beslutande 
Ledamöter 

Lena Wallentheim (S) ordförande 
Lina Bengtsson (M) 1:e vice ordförande 
Ulf Berggren (SD) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Paul Thurn (SD)  
Stefan Larsson (M) 
Urban Widmark (M) 
Christer Caesar (KD) 
Joachim Fors (S) 
Åsa Thurn (S) 
Magnus Åkeborn (V) 
Thomas Haraldsson (L) 

  
Tjänstgörande ersättare Anita Nilsson.  
  
Övriga närvarande 
Ersättare 

Axel Johnsson, Simon Berneblad, Björn Widmark, Johan Lindman, Ellicka 
Hermodsson, Anders Edwall, Arberesha Sabani.  

Tjänstemän Kommundirektör Ulf Bengtsson, bitr. förvaltningschef Amra Salihovic, kansli- och 
kommunikationschef Hanna Gardell, utredare BUN Michael Erenius, enhetschef 
Karolina Engquist, räddningschef Johan Wendt, verksamhetschef 
räddningstjänsten Melissa Millbourn, brandingenjör Ebba Stedt, FC TF Alexander 
Hovander, infrastrukturstrateg Elvir Huremovic, nämndsekreterare Isabelle Lood.   

  
Utses att justera Lina Bengtsson   
Ersättare Ulf Berggren   
  
Justeringens plats, tid: Digital justering  
  
Justerade paragrafer 
 
Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 
 

§ 181  
 
Isabelle Lood 
 

Lena Wallentheim (S) 
 
Lina Bengtsson (M) 
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Sammanträdesdatum 
2024-10-23 

 

  

 

Kommunstyrelsen  

Justering Utdraget bestyrkes 

 

 
Anslag / bevis  

 Protokollet är justerat (omedelbar justering § 181) 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

  
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdag 2024-10-23 
 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2024-10-23 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

2024-11-14 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunledningsförvaltningen  
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Sammanträdesdatum 
2024-10-23 

 

  

 

Kommunstyrelsen  

Justering Utdraget bestyrkes 

 

Innehållsförteckning 

 
Föreläggande om förbud förenat med vite att använda byggnad som 
boende eller tillfällig övernattning på fastigheten  

§ 181 
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Sammanträdesdatum 
2024-10-23 

 

  

 

Kommunstyrelsen  

Justering Utdraget bestyrkes 

 

§ 181 
 

Föreläggande om förbud förenat med vite att använda 
byggnad som boende eller tillfällig övernattning på 
fastigheten  
Dnr: RTJ 2024/13 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om föreläggande vid vite enligt i ärendet 
föreliggande förslag i skrivelsen Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor.  

Omedelbar justering  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

Beskrivning av ärendet  

Den 2024-10-03 inträffade det en brand på adressen  och 
 på fastigheten  Räddningstjänsten larmades till 

platsen och kunde efter ett tag släcka branden som hade startat på spisen. Vid 
räddningsinsatsen kunde räddningstjänsten konstatera att det bodde flertalet 
personer i den så kallade arbetslokalen, trots att brandskyddet i byggnaden var 
undermåligt. Fastighetsägaren nekade vid insatsen till att personerna bodde i 
lokalerna. 

Räddningstjänsten gjorde 2024-10-10 en oanmäld tillsyn med anledning av det 
undermåliga brandskyddet i byggnaden. Vid tillsynen närvarande även handläggare 
från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten kunde vid tillsynen 
konstatera att sängkläder samt personliga tillhörigheter, till viss del, hade städats 
undan från några av rummen. Dock fanns det tydliga tecken på att det fortfarande 
bodde personer i byggnaden. Ingen person är folkbokförd på adressen. De rum 
som användes för bostadsändamål saknade grundläggande brandskydd i form av 
alternativ utrymningsväg, brandcellsindelning och anordning för tidig detektion och 
varning i händelse av brand. Det finns heller inget bygglov för bostadsändamål i 
denna byggnad.  

Kommunicering (enligt Förvaltningslagen) med fastighetsägaren har inte skett i 
detta ärende. Detta eftersom beslutet är av väsentligt allmänt intresse som innebär 
att beslutet bör meddelas omedelbart.  
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Sammanträdesdatum 
2024-10-23 

 

  

 

Kommunstyrelsen  

Justering Utdraget bestyrkes 

 

Beslutsunderlag  

- Tjänstemannaförslag till beslut med dnr. 2024-000415 - Föreläggande 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

- Utredning inför fastställande av vitesbelopp på  och 
 på fastigheten  

Skäl till beslut 
Med anledning av de stora bristerna i brandskyddet, som kan innebära att 
människor omkommer eller skadas svårt till följd av brand, anser räddningstjänsten 
att ett föreläggande om förbud mot att använda byggnaden som boende eller 
tillfällig övernattning ska beslutas. Eftersom räddningstjänsten bedömer att det 
finns risk för att förbudet överträds, och att byggnaden därmed används för 
bostadsändamål, anser räddningstjänsten att förbudet ska förenas med ett vite.  

 

Bilaga: 
Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Räddningstjänsten  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Ägaren av fastigheten  
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 BESLUT 1(13) 

Diarienummer 
2024-000415 

 
Handläggare 
Ebba Stedt 
Räddningstjänsten 
Tel: 0451-26 80 48 
E-post: ebba.stedt@hassleholm.se 
 

Räddningstjänsten 
 
Postadress: Hässleholms kommun, Räddningstjänsten, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Kommendörsgatan 
Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 010-200 70 13 E-post: raddningstjanst@hassleholm.se   Bankgiro: 866–3494   
Org. nr: 212000–0985    Webb: www.hassleholm.se  
 

Objektsnamn, vår beteckning: Fastighetsägare: 
  

Personnummer:  

Fastighetsbeteckning:  
Objektsadress:  
Beslutsdatum: 2024-10-23 

Föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
Med stöd av 5 kap. 1 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har tillsyn utförts, varvid följande 
föreläggande med förbud upprättats med stöd av 5 kap. 2 § i samma lag.  

Beslut  
 (personnummer ) förbjuds från att upplåta byggnad med adress 
 och  på fastigheten  till någon form av boende eller tillfällig 

övernattning.  (personnummer ) åläggs även att vid eventuell överlåtelse 
av byggnaden meddela Räddningstjänsten Hässleholm om detta. 
 
Beslutet gäller med omedelbar verkan till dess att åtgärderna under rubriken ”Följande åtgärder ska vidtas 
för att häva förbudet”, vidtagits och redovisats till räddningstjänsten samt till det att räddningstjänsten 
beslutat om att upphäva detta beslut. Förbudet ska följas även i det fall det överklagas med hänvisning till 
10 kap. 4 § LSO.  
 
Detta beslut förenas med ett löpande vite på 30 000 kronor för varje tillfälle det konstateras att förbudet 
inte efterlevs, dock maximalt ett tillfälle per kalendermånad. Denna del av beslutet ha fattats med stöd av  
4 § i lag (1985:206) om viten. Om inte förbudet efterlevs kommer Räddningstjänsten i Hässleholms kommun 
ansöka utdömande av vite hos Förvaltningsrätten i Malmö.  
 
Med hänsyn tagen till de allvarliga bristerna i brandskyddet gör räddningstjänsten bedömningen att förbudet 
måste verkställas omedelbart och därmed utgår kravet om kommunicering i enlighet med 25 § 3:e punkten 
i förvaltningslag (2017:900).  
 
Förbudets omfattning:  
Förbudet avser boende och tillfällig övernattning i hela byggnaden med adresserna  och 
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Räddningstjänsten 
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Följande åtgärder ska vidtas för att häva förbudet: 
Nr. Åtgärder 

1.  Utrymningsvägar 
Två av varandra oberoende utrymningsvägar ska anordnas från de tre rummen på plan 2 som 
används som bostad/tillfällig övernattning. Dessa benämns som rum 3, 4 & 5 i ritningen nedan. 

 
Utrymningsvägarna ska utgöras av dörr i fasad från respektive rum. Från dörrarna ska vidare 
utrymning kunna ske ut på en plattform med en trappa ner till marknivå. Dörr och trappa ska 
utformas enligt nedanstående: 

- Dörrarna ska vara möjliga att öppna inifrån utan nyckel eller annat redskap.  
- Dörrarnas fria bredd ska vara minst 0,80 meter.  
- Ovanför altandörrarna ska vägledande markering av typen efterlysande skylt monteras.  
- Fri bredd i trappan ska vara minst 0,90 meter. 
- De utvändiga trapporna ska förses med allmänbelysning. Det ska säkerställas att 

belysningen är tänd i samband med utrymningen. Det kan göras genom alternativ 1, 2, 
3: 

o 1: Det finns en strömbrytare för belysningen i utgångens omedelbara närhet 
o 2: Tändning av belysningen sker genom rörelsesensor  
o 3: Belysningen aktiveras genom skymningsrelä 

2. Brandcellsindelning 
Följande åtgärder ska vidtas gällande brandcellsindelningen i byggnaden.  

- Rummen som används som bostad/tillfällig övernattning ska uppföras som egna 
brandceller som kan stå emot en brand i minst 60 minuter (brandteknisk klass EI 60) 

samt 

- Källarplanet ska uppföras som en egen brandcell som kan stå emot en brand i minst 60 
minuter, (brandteknisk klass EI 60). 

 
3. Brand- och utrymningslarm 

Byggnaden ska förses med utrymningslarm som kan aktiveras manuellt och med automatiskt 
brandlarm. Brandlarmet ska utformas enligt SBF 110:8.   

4. Vägledande markeringar 
Byggnadens två utgångar i markplan ska förses med vägledande markering för utrymning. Den 
vägledande markeringen ska vara av typen genomlyst med batteribackup. Den vägledande 
markeringen ska ha säkerställd strömförsörjning under 60 minuter efter strömbortfall i 
byggnaden. 

I sovrummen i markplan ska vägledande markeringar av typen efterlysande skyltar monteras 
ovanför det fönster i respektive sovrum som är tilltänkt som utrymningsväg.    
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5.  Utrymningsplan 
Utrymningsplan ska finnas i varje gästrum. 

 

Bakgrund och beskrivning av ärendet 
Tillsynens genomförande och omfattning 
Tillsynen genomfördes den 2024-10-10 som en händelsebaserad tillsyn. Tillsynen genomfördes efter att 
räddningstjänsten genomfört en räddningsinsats i byggnaden 2024-10-03. Vid räddningsinsatsen framstod 
det som väldigt tydligt att byggnaden användes som bostad/tillfällig övernattning.  
 
Beskrivning av byggnaden och verksamheten 
Byggnaden är en tvåplansbyggnad med källare. Fastighetsägaren benämner byggnaden som arbetslokal. 
Källaren används endast för förvaring. På plan 1 och plan 2 finns flera olika rum och i fem av dessa rum 
finns det sängar samt personliga tillhörigheter. Det finns två kök i byggnaden, ett på plan 1 och ett på plan 
2. Övriga utrymmen används som förvaringsutrymme. Fastighetsägaren uppger att det endast är han själv 
som då och då övernattar i byggnaden samt att han ibland har en övernattande kvinnlig bekant. Det finns 
ingen person som är folkbokförd på adressen och det senaste bygglovet gällande byggnaden från mitten av 
90-talet gör gällande att byggnaden ska användas som konferenslokaler.  
 

Figur 1. Ritningen visar källarplan samt plan 1. Räddningstjänsten har numrerat rummen som är inredda som sovrum. H
Hässleholms stadsbyggnadskontors arkiv. Ritningarna tillhör det senaste bygglovsärendet då byggnaden byggdes om till konferenslokal 1996. 
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Figur 2. Ritningen visar plan 2. Räddningstjänsten har numrerat rummen som är inredda som sovrum. Handlingarna är hämtade från Hässleholms 
stadsbyggnadskontors arkiv. Ritningarna tillhör det senaste bygglovsärendet då byggnaden byggdes om till konferenslokal 1996. 

Beskrivning av brandskyddet 
Hela byggnaden är uppförd som en brandcell, utan några brandtekniska avskiljningar mellan vare sig 
våningsplanen eller rummen. Det finns två utrymningsvägar från plan 1 i form av dörrar i fasad. Utöver det 
finns det fönster i varje sovrum. På plan 2 finns ingen utrymningsväg i planet, utan endast en interntrappa 
ner till plan 1. Det finns endast en brandvarnare i byggnaden. Denna monterades upp av räddningstjänsten 
i samband med branden den 2024-10-03.  
 
Förhållande i byggnaden i samband med räddningsinsatsen 
Vid räddningsinsatsen kunde räddningstjänsten konstatera att det bodde flertalet personer i den så kallade 
arbetslokalen. Fastighetsägaren nekade vid insatsen till att någon annan utöver honom själv och ibland 
någon kvinnlig bekant till honom övernattade i lokalen. Det fanns dock tydliga tecken på att det vid 
brandtillfälle bodde fler personer i byggnaden eftersom det fanns flera sovrum med obäddade sängar, mat i 
kyl/skafferi vars utgångsdatum ej passerat, kläder på tork, tandborstar och tandkräm framme och andra 
personliga tillhörigheter i rummen. Den aktuella branden hade startat på spisen och fastighetsägaren uppgav 
att det inte var han som använt spisen, utan var någon av de andra som vistades i lokalerna. Det är ytterligare 
ett tecken på att det bor flera personer i byggnaden. Vid brandtillfället rörde sig flertalet personer, både män 
och kvinnor, runt byggnaden och ett par av dem ville ta sig in i byggnaden. 
 
Förhållande vid tillsynen 
Vid tillsynen en vecka efter brandtillfället fanns det fortsatt tecken på att det bor fler personer än 
fastighetsägaren i byggnaden. Det fanns exempelvis en hel del smink, både kvinnliga och manliga kläder och 
skor, sängkläder i flera sängar, flertalet resväskor samt flygbiljetter/vårdtider skriva på andra personer än 
fastighetsägaren.  
 
Vid tillsynen hade sängkläder samt personliga tillhörigheter helt städats undan från det södra rummet i plan 
1, se Figur 3. Personliga tillhörigheter hade även i viss mån tagits bort från rummet intill trappan på plan 2.  
 
Bilder från både brandtillfället samt tillsynen på sovrummen 
Nedanstående bilder syftar till att visa hur de olika sovrummen är utformade och visa eventuella skillnader 
mellan brandtillfället och tillsynen. Detaljbilderna syftar till att redovisa omständigheter som ligger till grund 
för räddningstjänstens bedömning av att flera personer har bott eller åtminstone tillfälligt övernattat i 
byggnaden.  
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Figur 3. Bilden till vänster är från brandtillfället, bilden till höger från tillsynsbesöket en vecka senare. Rummet är benämnt som rum 1 i Figur 1. Det 
finns två sängar i rummet men endast en av dem visas på bilderna. 
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Figur 4. Bild från rum 2 vid tillsynen. 
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Figur 5. Bilder från rum 3. Bilden till vänster är från brandtillfället, bilden till höger från tillsynen. Fastighetsägaren uppger att ingen bor i rummet men 
att han däremot själv använder rummet för morgongympa, därav madrassen. 

 
Figur 6. Ytterligare bild från rum 3, tagen vid tillsynen. På bilden ses smink och hårborstar. 
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Figur 7. Rum 4. Bilden till vänster är från brandtillfället. Bilden till höger från tillsynen. Här uppger fastighetsägaren att han sover när han sover i 
byggnaden. 

 
Figur 8. Rum 5. Bilden till vänster är från brandtillfället. Bilden till höger är från tillsynen. I bilden till vänster ses skor och kläder på sängen, detta är 
borttaget vid tillsynen.  
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I ett av rummen återfanns vårdtider för fastighetsägaren samt en person till.  

 
Figur 9. Bilden visar vårdtider för fastighetsägare och en person till.  

I rum 5 återfanns flygbiljetter för ytterligare en person, se Figur 10.  

 
Figur 10. Flygbiljetter för en tredje person. 
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Skäl till beslut 
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla 
utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs 
för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. De skyldigheter som avses 
enligt 2 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor utgår bland annat från bygglagstiftning som gällde 
vid uppförandet av byggnaden och verksamheten. Räddningstjänsten har inte funnit uppgifter om när 
byggnaden uppfördes men det senaste bygglovet är utfärdat 1996-04-09. I bygglovet görs det gällande att 
bygglov beviljas för konferensanläggning i aktuell byggnad. Eftersom den verksamhet som bedrivs i 
byggnaden idag inte är den verksamhet som byggnaden är avsedd för kommer räddningstjänsten inte att 
utgå från de byggregler som gällde 1996 vid sin bedömning av brandskyddets skälighet. Räddningstjänsten 
kommer istället att utgå från de regler som idag gäller för verksamhetsklass 4 i sin bedömning avseende 
skäligt brandskydd i byggnaden. 
 
Om det finns särskilda omständigheter kan Räddningstjänsten Hässleholm komma att ställa andra krav än 
vad som gällde vid uppförandet av byggnaden eller verksamheten (se RÅ 82 2:5 och RÅ 1972 C 229). 
Räddningstjänsten Hässleholm kommer ange i vilka åtgärder där tillsynsmyndigheten har bedömt att det 
finns särskilda omständigheter. När räddningstjänsten ska avväga vad som behövs åtgärdas, ska det 
bedömas från fall till fall. Åtgärden ska inte medföra oskäliga kostnader, dock ska intresset att bereda 
skydd mot olyckor komma i första hand. I kommande del beskrivs de omständigheter som har legat till 
grund för beslutet.  
 
Motivering av Räddningstjänstens bedömning av verksamheten i byggnaden 
Räddningstjänsten kunde vid brandtillfället konstatera att det bodde flertalet personer i byggnaden. 
Bedömningen byggde på att: 

- flera sängar hade sängkläder. 
- det fanns resväskor och personliga tillhörigheter i flera rum.  
- flera personer som rörde sig runt och i byggnaden vid brandtillfället.  
- branden hade startat på spisen och fastighetsägaren uppgav att det inte var han som lagat mat utan 

någon annan.  
 
Vid räddningstjänstens efterföljande tillsyn en vecka senare hade en del av de personliga tillhörigheterna 
plockats bort och vissa av sängarna hade inte längre sängkläder. I de tre sovrummen på plan 2 fanns det 
dock fortsatt tecken på att flera personer bodde i byggnaden. Dessa tecken utgjordes av att det fanns: 

- flygbiljetter i annat namn än fastighetsägarens 
- både manliga och kvinnliga kläder och skor 
- smink, hårvårdsprodukter 
- det fanns bekräftelse på vårdtider för både fastighetsägare samt för en tredje person  

 
Ovanstående omständigheter ligger till grund för räddningstjänstens bedömning av att det bor flertalet 
personer i byggnaden. Ingen person är dock folkbokförd på adressen. Räddningstjänstens sammantagna 
bild är därför att verksamheten i byggnaden är att likställa med tillfällig övernattning, verksamhetsklass 4 
enligt Boverkets byggregler.   
 
Motivering av varför brandskyddet inte är skäligt 
Räddningstjänstens bedömning är att det råder stora brister i brandskyddet. Det faktum att det inte finns 
något brandlarm eller brandvarnare i tillräcklig omfattning i byggnaden gör att de sovande personerna inte 
ges möjlighet att i ett tidigt skede bli uppmärksammade på en eventuell brand.  
 
En brand på plan 1 i byggnaden kommer snabbt att leda till en omfattande brand med stor 
brandgasspridning i hela huset om ingen släckinsats görs i brandens inledande skede. Brand och brandgaser 
kommer snabbt spridas till plan 2 eftersom det endast finns en öppen interntrapp mellan våningsplanen. 
Personer som ligger och sover kommer inte bli varse om branden då utrymningslarm och brandvarnare 
saknas. Då rummen inte är brandtekniskt avskilda kommer brandgaserna snabbt att tränga in i 
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boenderummen och även hindra eventuella utrymningsförsök genom byggnaden. Eftersom plan 2 saknar 
utrymningsväg i planet och inte är brandtekniskt avskilt från plan 1, kommer personer som bor i rummen 
på plan 2 endast kunna använda fönster i respektive rum för att ta sig ut. Fönstrens underkant är belägna 
cirka 4-5 meter ovanför marken utanför. 
 
Att sova i utrymmen med undermåligt brandskydd kan orsaka stora konsekvenser med fara för människors 
liv och hälsa i händelse av brand. Det ska också tilläggas att människor är i ett extra utsatt läge då de sover. 
Vid en eventuell brand i byggnaden kommer inte heller räddningspersonalen förvänta sig att människor bor 
där, vilket kan försvåra och fördröja en räddningsinsats för behövande. Med anledning av ovanstående anser 
Räddningstjänsten Hässleholm att det är rimligt att begränsa lokalernas användning på så sätt som beskrivs 
under rubriken ”Förbudets omfattning”.  
 
Motivering till varför åtgärderna medför att brandskyddet blir skäligt 
Räddningstjänstens bedömning är att åtgärderna som kravställs om i detta föreläggande är skäliga mot 
bakgrund av följande: 
 

- Genom att skapa två av varandra oberoende utrymningsvägar från respektive boenderum kommer 
personer som bor i rummen ha möjlighet att utrymma även om den ena utrymningsvägen blockeras 
av brand eller brandgaser. Att det ska finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar, där 
personer vistas mer än tillfälligt, samt att det ska finnas minst en utrymningsväg i planet är 
grundförutsättningar avseende brandskyddet i byggnader och har funnits i bygglagstiftningen sedan 
mycket lång tid tillbaka. 
 

- Genom att tillse att de olika boenderummen är i olika brandceller, avskilda från varandra och från 
gemensamhetsytor, kommer en brand inte omedelbart att spridas från gemensamhetsytor till 
boenderummen eller mellan boenderummen. Detta skapar förutsättningar för att hinna utrymma 
genom dörrar eller fönster från respektive boenderum innan kritiska förhållanden uppstår. Krav 
om att boenderum i hotell ska vara uppförda som egna brandceller har funnits i bygglagstiftningen 
sedan 1968 (BABS 67).  
 
Krav på att brandceller inte får omfatta mer än två våningsplan, förutom i vissa undantagsfall som 
inte är applicerbara i den här byggnaden, har funnits så länge det funnits byggregler. Därav ställer 
räddningstjänsten krav på att brandtekniskt avskilja källarplanet från plan 1 och plan 2.  
 

- Genom att förse bygganden med utrymningslarm som kan aktiveras manuellt och automatiskt 
kommer samtliga personer som befinner sig i byggnaden snabbt få kännedom om branden och kan 
således påbörja en utrymning. Krav på brandlarm i hotell kom 1968 (SBN 1967). 
 

- Genom att tillse så att vägledande markering finns i tillräcklig omfattning, kommer personer med 
mindre god lokalkännedom att hitta ut ur byggnaden i händelse av brand eller andra orsaker. Krav 
avseende vägledande markeringar lokaler där personer förväntas ha mindre god lokalkännedom 
kom 1982 (SBN 80).  

 
Sammanfattningsvis konstateras att de krav som räddningstjänsten ställer i detta föreläggande, är krav som 
har funnits mycket länge i bygglagstiftningen avseende verksamheter som har tillfällig övernattning. 
Eftersom byggnaden inte har ett bygglov som medger denna typ av verksamhet anser räddningstjänsten att 
kravställda åtgärder är nödvändiga för att skapa förutsättningar så att människor inte omkommer eller skadas 
svårt i händelse av brand i byggnaden och därigenom säkerställa ett skäligt brandskydd i byggnaden.   
 
Med anledning av de stora bristerna i brandskyddet, som kan innebära att människor omkommer eller skadas 
svårt till följd av brand, anser räddningstjänsten att ett föreläggande om förbud mot att använda byggnaden 
som boende eller tillfällig övernattning ska beslutas. Eftersom räddningstjänsten bedömer att det finns risk 
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för att förbudet överträds, och att byggnaden därmed används för bostadsändamål, anser räddningstjänsten 
att förbudet ska förenas med ett vite. 
 
Räddningstjänsten ska innan krav ställs göra en intresseavvägning ifall åtgärderna kan medföra oskäliga 
kostnader eller svåra förluster. Där det finns risk att personsäkerheten äventyras kan långtgående 
skyddsåtgärder vara motiverade och skäliga utan att dessa åtgärder kommer att betraktas som alltför 
kostsamma. Vid omfattande brister i brandskyddet som innebär stor fara för människors liv och hälsa ställs 
inte lika stora krav på de särskilda omständigheterna även om åtgärderna är långtgående i relation till då 
gällande byggregler. Räddningstjänstens bedömning i det här fallet är att en brand i byggnaden skulle kunna 
få förödande konsekvenser då: 
 

- det inte finns någon anordning för tidig upptäckt av branden, 
- branden kan sprida sig snabbt till följd av avsaknaden av brandcellsindelning, 
- samt att utrymningsmöjligheterna från plan 2 inte är tillgodosedda. 

 
Räddningstjänsten vill även upplysa om att åtgärderna som krävs för att häva förbudet är 
bygglovspliktiga/anmälningspliktiga till kommunen enligt Plan- och byggförordningen (2011:338). 

Rättslig reglering 
2 kap. 2 § i lag (2003:788) om skydd mot olyckor 
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla 
utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 
som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. 
 
5 kap. 1 § i lag (2003:788) om skydd mot olyckor 
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av en 
kommun inom kommunens område. 
 
5 kap. 2 § andra och tredje stycket i lag (2003:788) om skydd mot olyckor 
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag 
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen skall följas.  
 
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att 
vidta enligt kommunens föreläggande, får kommunen vidta åtgärden på dennes bekostnad. 
 
10 kap. 4 § andra stycket i lag (2003:788) om skydd mot olyckor  
Om det finns särskilda skäl får en tillsynsmyndighet bestämma att dess beslut ska gälla även om det 
överklagas. 
 
25 § första stycket, punkt 3 i Förvaltningslag (2017:900)  
Om ett väsentligt allmänt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart får myndigheten avstå 
kommunikation av allt material av betydelse för beslutet innan beslutet fattas.  
 
4 § i lag (1985:206) om viten 
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Om 
vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det annars är lämpligt, kan i 
stället bestämmas att vitet skall betalas för varje gång föreskriften överträds. 

Myndighetens underskrift 
 

Comfact Signature Referensnummer: 162132SE



13(13) 

Räddningstjänsten 
 
Postadress: Hässleholms kommun, Räddningstjänsten, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Kommendörsgatan 
Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 010-200 70 13 E-post: raddningstjanst@hassleholm.se   Bankgiro: 866–3494   
Org. nr: 212000–0985    Webb: www.hassleholm.se  
 

Handläggare Interngranskad av: 
Melissa Millbourn Ebba Stedt  
Verksamhetschef Brandingenjör 

 

Anvisningar för överklagan av beslut 
Om detta beslut påverkar dig negativt kan du ha rätt att överklaga. Om du vill överklaga beslutet ska du 
skriftligen överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Skåne. Skrivelsen skall dock skickas eller lämnas till 
Räddningstjänsten Hässleholm.  

Hur överklagar jag beslutet? 
Överklagan ska vara skriftlig och skickas till Räddningstjänsten Hässleholm via e-post eller post, se 
adressuppgifter nedan. Räddningstjänsten prövar då om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare till Länsstyrelsen tillsammans med handlingarna i ärendet. Ditt överklagande måste ha kommit 
in till Räddningstjänsten inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare 
kan överklagandet inte prövas. 
 
Av överklagandet ska framgå vilket beslut du överklagar (ange diarienummer) och den ändring i beslutet 
som du begär. Du bör också tala om varför du anser att beslutet ska ändras. Uppge namn, 
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Om du har handlingar 
eller annat som du anser stöder din uppfattning bör du skicka med detta 
 
Om ett ombud anlitas ska fullmakt skickas med.  

Behöver du veta mer? 
Behöver du fler upplysningar gällande överklagandet kan du vända dig till Räddningstjänsten Hässleholm 
via e-post raddningstjanst@hassleholm.se, eller via växeltelefonnummer 0451-26 70 00. 
 
 
Skicka eller lämna in din överklagan via post till:  
 
Hässleholms kommun 
Räddningstjänsten 
281 80 Hässleholm 
 
Eller via e-post till: 
raddningstjanst@hassleholm.se 
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